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Rapport byte belysning Dampen

Beskrivning: I vår lokal Dampen där man arbetar med Textilt konsthantverk och Design, har vi använt gammal belysning som var installerad under slutet av 80 talet. Belysning var installerad när vi köpte lokalen, Vi har använt denna belysning i kontor samt enskilda arbetsplatser.
Behovet i vår utbildning är stort på rätt belysning när det gäller färg och styrka.
Efter genomgång med tekniker,skyddsombud o konsult så konstaterade vi att ett utbyte av armaturer skulle innebära betydligt färre armaturer samt bättre ljuskvalite och vi valde LED armaturer av Fabrikat Nokalux.

Jämförelse energiförbrukning
Antal armaturer före bytet 33st 2x36 W, 2 st. 18W, 2 st. 2x58 W, 3 st. plafond 36 W, 3 st.. infällda armaturer 3 x100 W.
Effekt 3088 W
Antal armaturer efter byte 36 st
Effekt 1764W
Detta innebär en effektminskning på 43 %
som innebär minst lika stor energiminskning då vi också genomfört informationskampanj gällande vikten av att släcka efter sig

Utmaningar vid byte
Det pågår undervisning i lokalerna under stor del av dag så arbetet fick utföras på lov. Viktigt att ha en bra dialog med användare.

Erfarenhet
Viktigt att planera placering och val av armatur.
Rätt ljusfärg är viktigt i vår verksamhet.
Involvera gärna personal, skyddsombud och Naturskyddsföreningen

Rekommendationer
Har ni gammal belysning byt så fort ni kan,
Anslut armaturerna via vägguttag och pendla gärna för rätt placering.
Följ upp med personal och skyddsombud efter färdigt montage.
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